ANALISE TECNICA PP 52/2022

LOTE/EMPRESA | cENTRIAR VM NEW =t FOCUS
LOTE ITEM EQUIPAMENTOS
01 NAO ATENDE A POTENCIA EM BTU
OK SOLICITADO 48.000 BTU OFERTADO OK OK
01 55.000 BTU
02 OK OK OK OK
03 oK OK oK OK
01 OK OK OK OK
02 02 OK oK OK OK
03 OK oK OK OK
01 NAO COTOU OK OK OK
NAO ATENDE, SOLICITADO
03 02 NAO COTOU SERPENTINA DE COBRE OFERTADA oK
SERPENTINA DE ALUMINIO OK
03 NAO COTOU OK OK OK
01 NAO ATENDE A TECNOLOGIA
NAO COTOU SOLICITADA INVERTER, OFERTADO OK OK
04 CONVENCIONAL
02 NAO COTOU NAO ATENDE OK OK
05 01 oK oK OK OK
02 oK OK oK OK
06 01 NAO COTOU NAO COTOU NAO COTOU NAO COTOU
02 NAO COTOU NAO COTOU NAO COTOU NAO COTOU
07 01 OK oK OK OK
02 OK OK OK OK
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