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Taubaté, 18 de outubro de 2022.

Questionamentos do Pregio n° 66/2022

“Aquisicao de material elétrico”

1 - QUESTIONAMENTO: “Nos itens09 a 11 e 17 a 28 (CABO ANTIFLAN FLEXIVEL
...... MM?, COR .........., PARA TENSAO NOMINAL ATE 0,6/1KV, FORMADO POR FIOS DE
COBRE NU, ELETROLITICO, TEMPERA MOLDE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5,
ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO ETILENO PROPILENO (HEPR) DE 90° E
COBERTURA COM POLIMERICO TIPO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO PARA 90°,
COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTOEXTINCAO DO FOGO E
BAIXO INDICE DE EMISSAO DE FUMACA, CONFORME NORMAS NBR 13.248, NBR NM-
280, NBR 5410 E 13570 DA ABNT, ROLO COM 100 METROS. ), E solicitado na fabricagao
dos cabos diversas normas NBR e também a norma ABNT 13570que cuida exclusivamente
de : INSTALACOES ELETRICAS EM LOCAIS DE AFLUENCIA DE PUBLICO -
REQUISITOS ESPECIFICOS , ora servindo esta ultima em grifo nosso apenas para
Instalagbes e ndo Fabricagdo, pois nesta caso o descritivo estaria pedindo alem da
aquisicéo do produto sua instalagdo, o que ja existe sumula do TC SP orientando que tais
procedimentos tenham que ser separados, portando neste caso de Pregéo Presencial para
AQUISICAO, esta Norma deixa de ser observada.PERGUNTA: Diante do exposto, caso o
Catalogo do Fabricante e ou Link do mesmo ndo mencionem a Norma ABNT NBR 13570
serao aceitos e sera caso de desclassificacao?”

RESPOSTA: Segue resposta do responsavel: “mesmo que a NORMA ABNT NBR 13570
nao esteja explicita no catalogo ou no link do fabricante de condutores elétricos e que a
descrigdo atenda as normas de fabricagdo dentre elas a NBR 13248 e NBR NM-280, os
mesmos serao aceitos conforme Legislacdo Vigente.”
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